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Mantenimiento

Formación
Fase inicial de incredulidad

Fase de implementación

Agua de consumo humano; hidroterapias; fuentes; 
contraincendios; riego; torres y condensadores; 

humidificadores, …

Fase técnica

Fase diseño

Desfases. Distancia Neta y Real
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Resistencia a creer que sea verdad

Cómo va a ser eso si aquí nunca ha pasado nada?

No creo yo que alguien haga éso que dicen ….

Cuántas personas tengo que tener en plantilla …..?

Con todo lo que tengo que hacer … otro curso más …. a 

dormir !!….… a quién se le ocurre … si aquí no usamos 

mayonesa ….!!!

Mantenimiento

Formación
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Resistencia a creer que sea verdad

Pero, entonces un lavado de vehículos?

Los humidificadores, cascadas, ...

El riego por aspersión?

Mantenimiento

Formación

Los dentistas?

El agua para limpiar el parabrisas?

…Y eso puede pasar en mi casa?
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… Como abra la boca para pedir algo …..
… ya sabía yo que este curso me iba a traer problemas …

Selfie de la situación actual

Informe inicial para la propiedad

Establecimiento de prioridades

Parte administrativa: libro de registro, …..

Concienciación de la gerencia

Fase de implementación: ¿Qué tengo realmente 
que hacer y cómo lo hago?
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AGUA DE CONSUMO HUMANO

Clorador automático …. O no?. pH?

“El agua del abastecimiento tiene que 

estar bien ….”

.. no se puede usar el cloro de piscinas??

Con que la culpa es de ese tal Langelier?….

…  deja que se entere la dirección …SESA – Ateneo de Madrid
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Clorar, mandar a consumo, neutralizar, 

vaciar y limpiar …..??

Que mi depósito es un espacio 

confinado…??? Pero el agua sirve, no?

Cómo hago la red si siempre 

hay consumo ….??
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Hidroterapia: jacuzzis, hidromasajes, talassos, …

…. Y los de las suites, 0,8-1 ppm? …. 

Y los del jardín …..???

Media hora de tiempo de 

recirculación y renovación 

de 3 m3/h por cada 20 

usuarios durante las horas 

de uso …?

… todos los días 5 ppm de cloro al finalizar 

la jornada …??

…  deja que se entere la dirección …

Pues me paso al agua de mar ….. Cómo 

que tampoco me libro???

…. Dos limpiezas y desinfecciones anuales?
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Fase Técnica: distancia neta. Primeras acciones a tomar

Libros de registros

Remineralización

Mejoras en la central térmica

Clorador automático + Recirculación + pH

Filtro en la acometida

Sustitución de materiales

Tratamientos de agua
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Limpiar y desinfectar
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Fase Diseño: Distancia real. Primeros inconvenientes

Se desconoce el trazado real de las redes

Escasa o nula implicación de la gerencia

Aljibes compartidos con otros usos

Acumuladores sin accesos y espacios reducidos

Espacios confinados y localizaciones complicadas

Imposibilidad de llegar a 70ºC

Imposibilidad de alcanzar 60º en todo momento

Los materiales no resisten temperaturas ni calidades de agua

SESA – Ateneo de Madrid

Jueves, 2 de Octubre de 2.014
…  de ésta se enteran …

LOLAGUA



Desfases. Acciones más frecuentes

Combinación de Artesanía, Lógica y Normativa

� Tratamiento del agua y control del aporte

“Limpieza, desinfectante residual y temperatura”
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� Mejoras paulatinas en los medios y condiciones de mantenimiento

� No se emplea cualquier material para el contacto con el ACH

� El OK como medio de salvación en el registro

� Limpieza del depósito con empresa externa. Normalmente sin red

� Falsa ilusión en la acreditación de la empresa limpiadora 

� Excesiva confianza en el resultado analítico

� Formación del personal frente a estas cuestiones

� Presiones por aumento de costes vs compromiso de dirección

� Mejoras derivadas de las inspecciones
…  y se entera la dirección …

… hasta que no venga sanidad yo escapo como todo el mundo ….
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� Implicación de los colectivos técnicos a nivel diseño

� Implicación de los colegios profesionales
� Implicación de las autoridades locales
�Anexo de legionella en proyectos
�Consideración de las calidades de agua como datos de 

diseño
�Respeto de las directrices a nivel proyecto en el montaje
�Desarrollo de protocolos de L+D claros y personalizados

�Libros de registro útiles y documentados
�Estricto cumplimiento por parte de los externos
�Prevención de riesgos laborales. Implicación de las mutuas
�La analítica como herramienta y no como justificación

�Correcto empleo de los químicos y rastreo de los mismos
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Recomendaciones. Sector
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Recomendaciones. Autoridad sanitaria

Consideración particular con el agua de mar
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Claridad y contundencia en las directrices normativas

Homogeneidad en las inspecciones

Dotar de herramientas a la inspección

Formación técnica

Desarrollo de estrategias ante incumplimientos

Ampliación de los límites del LSI y Boro

Mayor atención a los niveles de hierro en agua

Atender a otros aspectos relacionados con la prevención de la

corrosión

Eliminar las clasificaciones de instalaciones en cuanto al riesgo

Definiciones claras de idoneidad de materiales en contacto 

con el ACH
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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